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При заполнении бака водой нужно открыть ближайший кран горячего водоснабжения (остальные 
краны должны быть закрыты). Далее необходимо открыть запорное устройство подачи холодной 
воды в бойлер для его заполнения. Внутренний бак  необходимо заполнять до момента, когда из 
крана горячего водоснабжения польётся вода.
Кран горячей воды необходимо закрыть при вытекании воды из крана равномерной струей без воз-
душных пузырьков и посторонних звуках в трубах.

! Запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды 
из бойлера при отсутствии предохранительного клапана, установленного до 
запорной арматуры.

В целях промывки и ополаскивания бака перед первым использованием или при длительных про-
стоях без водоразбора, необходимо выпустить из водоразборного крана воды не менее 2-х крат-

ного объема бойлера.

! Эксплуатация бойлера допускается только при заполненном контуре горячего 
водоснабжения и греющего контура теплообменника.

При При заполнении системы горячего водоснабжения следите за тем, чтобы используемая вода 
не содержала агрессивных компонентов и соответствовала предъявленным требованиям произ-
водителя и требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Требования к воде

№  Наименование компонента Ед. измерения Нор матив

1 PH (водородный показатель) eд.pH 6–9

2 Мутность ЕМФ 2,6

3 Жесткость град.Ж 7,0

4 Железо общее мг/дм3 0,3

5 Сероводород и сульфиты мг/дм3 0,003

Не допускается наличия в воде механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и 
их производных.
Нарушение данного требования может стать причиной интенсивного накипи образования на вну-
тренней поверхности бака и теплообменников, повышенному износу магниевого анода и, в край-
нем случае, поломке бойлера.

!
При выходе из строя накопительного бойлера или его комплектующих по при-
чине несоблюдения потребителем требований к воде, производитель оставляет 

за собой право отказать в гарантийном или бесплатном сервисном обслуживании.

Применение антифриза на основе этиленгликоля ЗАПРЕЩЕНО!

!

!

!
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1. Слив воды из бойлера.
2. Вход холодной воды.
3. Выход теплоносителя.
4. Погружная гильза  

температурного датчика.
5. Вход теплоносителя.
6. Выход горячей воды.
7. Магниевый анод.
8. Теплоизоляция

Рис. 1
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Габаритные и присоединительные размеры

Бойлер с одним спиральным змеевиком AQUATEC ECO
Отводы вбок RTWEX 150/200
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Рис. 2 

Размеры и присоединения

Наименование На  
схеме Ед. изм. EF150 EF200

Слив воды из бойлера h1 дюйм 3/4" 3/4"

Вход холодной воды h2 дюйм 3/4" 3/4"

Выход теплообменника h3 дюйм 3/4" 3/4"

Вход теплообменника h4 дюйм 3/4" 3/4"

Отверстие под датчик бойлера h6 мм Ø8 Ø8

Выход горячей воды h7 дюйм 3/4" 3/4"

Внутренний диаметр бойлера d мм 460 460

Внешний диаметр бойлера D мм 526 526

Высота L мм 1025 1235

Магниевый анод Верхняя 
крышка мм М6  

38×400
М6  

38×400
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Ед.  
изм. EF150 EF200

Полезный объем л 150 200

Площадь теплообменника м² 0,64 0,64

Номинальная тепловая мощность 
теплообменника* кВт 24 24

Максимальное давление в бойлере МПа 0,6 0,6

Максимальное давление в тепло-
обменнике МПа 1 1

Максимальная температура в бой-
лере С° 90 90

Максимальная температура в 
теплообменнике С° 110 110

Производительность ГВС* л/ч 590 590

Подвод теплоносителя - Сзади Сзади

Подключение ГВС - Сзади Сзади

Масса прибора Нетто кг 28,8 35,1

Масса прибора Брутто кг 31,5 37

Габариты, без патрубков 
и заглушки ТЭНа, (Ш×Г×В) мм 526×526×1025 526×526×1235

Габариты, с патрубками и заглуш-
кой ТЭНа, (Ш×Г×В) мм 562×526×1025 562×526×1235

Габариты упаковки, (Ш×Г×В) мм 610×610×1140 610×610×1350

* При температуре теплоносителя 85 °С и нагреве воды от 10 °С до 45 °С.

Таблица гидравлических сопротивлений для бойлеров AQUATEC ECO

Количество нагреваемой воды 
м³/час 1 2 3 4 5

EF150 Гидравлическое 
сопротивление 
(мбар)

29 106 220 358 526

EF200 34 121 250 420 640
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